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Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa.
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Näytetiedot Näyte Talousvesi
Näyte otettu 31.08.2012 Näytteenottaja Riitta Fors
Saapunut 31.08.2012 Näytteenoton syy Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 31.08.2012 Ottopiste Terveyskeskus
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Lämpötilat: 1) +10 °C
Analyysi Menetelmä Yksikkö Mittaus-

epävarmu
us

3286-1
Talousvesi
Terveyskeskus

Aist.arv., haju Sis.men.K9 Ast 0 - 3 3
Aist.arv., maku Sis.men.K9 Ast 0 - 3 3
Ammonium * SFS 3032:76 

mod.
mg/l ±9% < 0,02

E.coli * Sis.men. MB V 
07

MPN/10
0 ml 

<1

Kolif.bakteerit * Sis.men. MB V 
07

MPN/10
0 ml 

<1

Mangaani * SFS 3048:82 
mod., SFS 
3044:80 mod.

µg/l ±16% < 10

Pesäkkeiden lukumäärä, 22°C * SFS-EN ISO 
6222:99

pmy/ml < 1

pH * SFS 3021:79 ±1% 8,1
Rauta * SFS 3047:80 

mod., SFS 
3044:80 mod.

µg/l ±13% < 50

Sameus * SFS-EN ISO 
7027:00

NTU ±25% < 0,3

Sähkönjohtavuus * SFS-EN 
27888:94

µS/cm ±10% 120

Väri (komparaattori) SFS-EN ISO 
7887:95

< 5

*=Akkreditoitu menetelmä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Lausunto Näyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset (STM 
461/2000).
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